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3/ Zakres rozbudowy tablicy pitrowej
2/ Napicie zasilania 400/230 V
1/ System ochrony - wy

czenie zasilania w ukadzie sieci typu TN-S
UW
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Instalacje Elektryczne Tomasz Bienek
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SCHEMAT TABLICY TP-2

41-403 Chem 
ski

ul. Konarskiego 2
URZ
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41-403 Chem 
ski

W
 BUDYNKU URZ

DU GM
INY W

 CHE
MIE 

SKIM
ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI

PW
/IE

44-200 Rybnik, ul. Kasprowicza 22

Wszelkie prawa zastrze one, cznie z prawem reprodukcji
lub udost pniania osobom trzecim tego rysunku
lub jego cz ci, bez wyra nego upowa nienia Biura
Projektowego  (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

PROJEKT BUDOW
LANY/W

YKONAW
CZY INSTALACJI

Q1

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L1

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 201.3

Q2

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L2

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 201.2

Q3

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L3

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 201.1

Q4

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L1

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 202

Q5

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L2

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 203

Q6

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L3

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 204

Q7

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L1

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ A205. Zaplecze sali

Q8

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L2

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ A008. Sala rady

zakres rozbudowy / ETAP 2

Q9

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L3

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ A008. Sala rady

Q10

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L1

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ A008. Sala rady

Q11

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L2

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 206

Q12

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L3

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 207

Q13

0,1

0,1 0,1

YDY
o3x1,5

L1

klimakonwektora
Zasilanie

3

C
10 A

30 m
A

typ ABIURO 208

mailto:tbienek@poczta.onet.pl

